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UREDITEV Z OZIROM NA
OBSTOJEČE STANJE

JAŠEK IZ ARMIRANEGA POLIESTRA
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Max gladina vode

IZTOK - TLAČNI VOD
PE100 d90  PN10
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                 Predmet in mere
Potopna črpalka Q = 4,3 l/s in H = 5,6 m
FF kos DN80, PN10, l = 1 m
Nepovratni ventil za odpadno vodo DN 80, PN10
Q kos DN80, PN 10
Nožast zasun za odpadno vodo z ročnim kolesom DN80, PN 10
T kos, DN80/80, PN10
FF kos DN80, PN10, l = 0,5 m
Spojka z varovalom za PE d90 in duktilne cevi DN80

Poz
1
2
3
4
5
6
7
8

Kos
2
2
2
2
2
1
1
1

LTŽ POKROV 600 x 1250 mm C250

Min gladina vode 299,60

OPOMBA: Odprtine morajo biti vodotesno zatesnjene.
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DETAJL ČRPALIŠČA

M 1:25

KANALIZACIJA NA POKLONU

2/20-KM 1:25 2/20-KPZI
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