Javno podjetie — Azienda pubblica
Rizanski vodovod Koper d.o.0.-s.r.l.
6000 Koper, Ulica 15. maja 13, p.p. 154
tel.: 05 66 86 000, fax: 05 66 86 120
Rizanski vodovod Koper e-naslov: vodovod@rvk.si, hitp://wew.rvk.si

85 let

8t.: SO-20/545
Koper, 30.11.2020

Rizanski vodovod Koper, na podlagi 6. ¢lena Odloka o preoblikovanju javnega podjetja RiZzanski
vodovod Koper p.o. v Javno podjetie Rizanski vodovod Koper, d.o.o. - s.rl. (Uradne objave St
24/98 in Uradni list &t. 41/10) in 12. ¢lena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradne objave $t. 33/02),
ter skladno z vliogo prejeto 18.8.2020 in ustrezno dopolnjenc izdaja

investitorju: Direkcija RS za infrastrukturo, Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa ERTA d.o.0., Razgledna pot 2C, 6280 Ankaran,

MNENJE

za ureditev kroznega krizi¢a na prikljucku LC 177405 (Zelezniska cesta) na drzavno cesto
R2-406, odsek 1407 »Skofije — Lazaret« (Jadranska cesta) v km 2.170

Zastopnik investitorja je zaprosil za izdajo mnenja na osnovi projekine dokumentacije:

e PZl &t 01-2020 »Objekt prometne infrastrukture, krozno kroZis¢e, na prikljucku LC177405
(Zelezniska cesta) na drzavno cesto R2-406, odsek 1407 »Skofije — Lazaret« (Jadranska
cesta) v km 2.170«, ki jo je aprila 2020 izdelal ERTA d.o.0., Ankaran;

e PZI &. 01-2020, nadrt §t. 06-30-2795/2865 »Objekt prometne infrastrukture«, ki jo je aprila
2020 izdelal ERTA d.o.0., Ankaran;

o PZI §t 1022/2020 »Prikljuéek LC177405 (Zelezniska cesta) na drzavni cesti R2-406/1407
»Skofije — Lazaret« (Jadranska cesta) v km 2.170 - PRESTAVITEV VODOVODA«, ki jo je
novembra 2020 izdelal IGL d.0.0., Koper,;

Dne 23.11.2020 je zastopnik vlogo dopolnil s dokumentacijo PZI §t. 1022/2020.

Gradnja bo potekala na parcelah 169/1, 169/4, 245/1, 245/2, 733/2, 733/3, 733/4, 734/1, 737/4,
886 in 922/1 k.o. Ankaran.

Obmocje gradnje se nahaja pri Ankaranu. Projekina dokumentacija obravnava gradnjo krozngga
krozidda, drenaze, meteorne kanalizacije, SN kanalizacije, javne razsvetljave, TK kanalizacije in
prestavitev vodovoda.

Rizanski vodovod Koper, na osnovi 31. ¢lena Gradbenega zakona (Ur. list RS, §t. 61/2017), za
predmetni poseg izdaja pozitivno mnenje s spodaj navedenimi pogoji.

Pogoji za izdelavo dokumentacije za izvedbho gradnje in uporabo objekta (Tehnicni pravilnik
Rizanskega vodovoda Koper, Ur. list RS, st. 16/2013; Odlok o oskrbi s pitno vodo, Ur.
objave PN &t. 33/2002)

Gradnja krozis¢a in ostale gospodarske infrastrukture

1. Gradnja posega v varovalni pas javnega vodovodnega omrezja, vodovoda 2x NL 300 mm in Lz
175 mm.

2. Investitor je dolzan obvestiti Rizanski vodovod Koper o pricetku del, naroCiti zakolicbo
obstoje¢ega vodovoda ter vodovodnih prikljuékov in izvedbo morebitnih sond ter vsa dela
izvajati skladno z veljavno zakonodajo in doloéil Tehniénega pravilnika Rizanskega vodovoda
Koper.

3. Gradnja krozZis¢a ne sme posegati na obstojeci vodovod in posegi v globino v varovalnem pasu
vodovoda morajo biti minimalni.

4. Vse izkope v varovalnem pasu vodovoda je potrebno izvesti ro€no, stene izkopa proti
vodovodni cevi pa primerno zavarovati.

5. Vse obstojece vodovodne objekte (jaski, hidranti, cestne kape, itd.) je treba dvigniti na nov nivo
ceste oz. parkirisca.
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Vse posege na obstojeCem vodovodnem sistemu, ki so potrebni zaradi predvidene gradnje
izvaja Rizanski vodovod Koper, na podlagi veljavnega cenika, ki je objavijen na spletni strani.
Predstavnik Rizanskega vodovoda Koper bo nadzoroval vsa dela v varovalnem pasu
vodovodnih naprav in podal zahteve, ki jih Je izvajalec dolzan upostevati pri izvedbi del. V
primeru, da se med izvajanjem del ugotovi, da projekine reditve niso izvedljive oz. detajli niso
definirani, je potrebno v vsakem primeru pri sprejemanju resitev upostevati dolocila Tehnicnega
pravilnika Rizanskega vodovoda Koper. Predvidene reSitve morajo biti dogovorjene in potriene
s strani predstavnika RVK.
e Upostevanje zahtev predstavnika RiZanskega vodovoda Koper se bo ugotavljalo v
postopku tehnicnega pregleda in izdaje uporabnega dovoljenja.
Rizanski vodovod Koper ne prevzame nikakrSne odgovornosti, v primeru poskodb
predvidenega posega zaradi loma, za&Cite, vzdrzevanja ali popravila obstojecih vodovodov.
Krizanja vodovoda z ostalo gospodarsko infrastrukturo oz. vzporedni potek ter odmiki od
ostalih objektov morajo biti izvedena po zahtevah tehniénih predpisov, normativov in dolodil
Tehni¢énega pravilnika Rizanskega vodovoda Koper. Poleg tega se morajo izvesti tudi potrebni
ukrepi s katerimi se zagotovi nemoteno vzdrzevanje vodovodnih in ostalih komunalnih naprav,
varnost vodovodnih objektov in naprav ter zdravstvena neopore¢nost vode.
Vsa krizanja kanalizacije z vodovodnimi napravami morajo potekati pod vodovodom.
Zaradi izvajanja del, vodovodi ne smejo biti izpostavljen povecanim cbremenitvam in povecani
nevarnosti poskodb. V varovalnem pasu vodovodnih naprav ni dovoljena postavitev temeljev,
zidov, jaskov, itd.
Zaradi izvajanja gradbenih del ne sme biti motena vodna oskrba. Vsi posegi na obstojece ali
predvidene vodovodne naprave in v njihove varovalne pasove so moZni samo v soglasju z
nadzorno sluzbo Sektorja oskrbe s pitno vodo RiZzanskega vodovoda Koper ter ob upostevanju
zdravstvenih zahtev in pogojev, ki veljajo za pitno vodo.

Premestitev vodovoda

Pred zacetkom gradnje vodovoda in izvedbo navezav na obstojece vodovodno omrezZje je
treba zagotoviti nemoteno vodno oskrbo za ves ¢as gradnje (provizoricna vodna oskrba).

Ves ¢cas izvajanja del je treba zagotavljati nemoteno vzdrZzevanje in varnost vodovodnih naprav
in zdravstveno neoporecnost vode.

Potek vodovoda v prometnih povrsinah mora biti oznacen s tipskimi MS okroglimi oznakami, ki
so vgrajene v asfalt ali druge utrjene povrsine.

Za vsa dela v zvezi z vodovodnimi napravami mora investitor zagotoviti vso potrebno
dokumentacijo in dovoljenja za izvedbo, vkljuéno z ureditvijo premozenjsko-pravnih zadev z
lastniki zemljis¢. Za vse vodovodne objekie in naprave, ki bodo izven javnih povr§in mora biti
urejena sluznostna pravica.

Vsa dela v zvezi z vodovodnimi napravami mora investitor oddati usposobljenim izvajalcem z
ustreznimi referencami. Garancijski rok za kvaliteto vseh izvedenih del je najmanj 10 let. V
garancijskem roku je investitor odgovoren za odpravo vseh morebitnih napak in pomanjkljivosti
in sicer takoj po prejetem obvestilu od RiZanskega vodovoda Koper.

Po konéanih delih, odpravi pomanijkljivosti in pridobitvi uporabnega dovoljenja, bo investitor vse
vodovodne objekte in naprave prenesel v upravljanje Rizanskemu vodovodu Koper. Za prenos
mora biti urejena vsa potrebna dokumentacija in sicer elaborat katastra vodovodnega sistema.
elaborat za potrebe upravljavca, garancije, itd,. ..

Splosne dolocbe

Za vsa morebitna odstopanja in spremembe projekine dokumentacije je treba zaprositi
Rizanski vodovod Koper za novo mnenje ali projekine pogoje.

V primeru, da zaradi izvedbe del za predvideno gradnjo, nastane Skoda na objektih in
napravah Rizanskega vodovoda Koper, jo je investitor dolzan popraviti na lastne stroske.
Predvideni poseg ne sme vplivati funkcionalnost vodovodnih objektov in naprav, na nemoteno
vzdrZevanje vodovodnih objektov in naprav ter na varnost oskrbe in zdravstveno neoporecnost
vode.

Mnenje velja dve leti od dneva izdaje. f
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Vodia tehmt -wbe Vodja sektorja oskrbe s pitno vodo

Korado Pucer /

Darij Krizman
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